
さま 住所

戸数 *** ～ 4/2

力率

ｘ 29 ｘ 0.95 ＝ 円

x 7 x 0.95 ＝ 円
適 合 電子式ﾌﾞﾚｰｶｰ 20 Ａ  7

20 Ａ

1.00 倍

測 定 期 間 2010/3/30

電力削減工事調査結果報告書
2010年4月5日

需 要 家 さ ま 名 Ｔ運輸 足立区西伊興3-18-9

基本単価 契約容量(Kw) 基本料金

① 現 在 の 基 本 料 金 ¥1,071 ¥29,506
② 減 設 後 基 本 料 金 ¥1,071 ¥7,122

Ｋｗの主開閉器契約になります。

測 定 最 大 電 流 月額削減額 ¥-22,384
の減額になります。

対 ﾌ ﾞ ﾚ ｰ ｶ ｰ 比 年間削減額 ¥-268,608
備　      　   　考： 2階ｴｱｺﾝ使用なし　低圧高負荷契約は適用できません。

20A設定

補足
このお客さまは、今まで倉庫内を一定の温

度に保つために２４時間空調を使用しており

ましたが、３年前から空調は使用しておりま

せんでした。空調を使用した場合でも５０Ａ

（17KW契約）で可能です。

また、工場関係ですと、「以前は５台同時に

機械を使用していたが、今は２台しか使用し

ていない」と言った場合や、お客様の上手な

使い方によっても大きく削減することが可能

です。

高圧を廃止し低圧にするという方法もござ

います。


